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Obliczenia strat ciśnienia

W ujęciu przewodowym występują straty miejscowe i liniowe. W ujęciu 

komorowym występują jedynie straty miejscowe.

Δh = Δhl + Δhm, m

Straty liniowe (ujęcie przewodowe)

Δhl = i · l, m

gdzie:

i - spadek hydrauliczny odczytany z nomogramu lub obliczony w programie, ‰

l - długość przewodu doprowadzającego, m



Obliczenia strat ciśnienia











5. Straty na wylocie z przewodu – ζ4

Przyjąć w zakresie wartości od 0,5 do 1,0.

6. Straty na wylocie z otworu (nagłe rozszerzenie przekroju) – ζ4

Powinno się liczyć ze wzoru:

Jednak z racji, iż są to małe straty można przyjąć ζ4 = 1,0.

7. Straty na kratach gęstych – ζ5

Oblicza się analogiczne jak straty na kratach rzadkich.
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